
Порядок допуска в эксплуатацию приборов учета 

 
 

Под допуском прибора учета в эксплуатацию в целях применения настоящего документа 

понимается процедура, в ходе которой проверяется и определяется готовность прибора учета к его 

использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию (мощность) и которая 

завершается документальным оформлением результатов допуска. 

 

Сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в 

эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также 

нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности): 

 

- при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении 

интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, 

которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе 

не принадлежащих сетевой организации; 

- в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов 

электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности), за 

исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, 

 

Процедура допуска к эксплуатации прибора учета не требуется, в случае если в рамках 

процедуры установки (замены) прибора учета или смены собственника прибора учета 

сохраняются контрольные пломбы и знаки визуального контроля, установленные ранее при 

допуске к эксплуатации соответствующего прибора учета. 

 

Сетевые организации осуществляют допуск в эксплуатацию приборов учета, которые 

установлены для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в 

отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве 

собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), объектов по 

производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, за 

исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, с 

приглашением следующих лиц: 

 

гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), с которым в 

отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической 

энергии (мощности) заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии); 

собственник (владелец) энергопринимающих устройств (объектов по производству 

электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых 

планируется установка либо замена прибора учета. 

 

Для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения 

прибора учета сетевая организация, обязана не менее чем за 5 календарных дней до проведения 

осмотра присоединяемых электроустановок заявителя пригласить для участия в процедуре 

указанного допуска гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены 



присоединяемые электроустановки, и субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым 

заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем 

заключен указанный договор.  

 

Если гарантирующий поставщик не явился для допуска к эксплуатации коллективного 

(общедомового) прибора учета электрической энергии в дату и время, указанные сетевой 

организацией в приглашении, прибор учета допускается к эксплуатации сетевой организацией. 

 

Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется при участии уполномоченных 

представителей лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или 

приглашение для участия в процедуре допуска. 

По окончании допуска в эксплуатацию прибора учета в местах и способом, которые 

определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 

измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая 

номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля. 

Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются организацией, 

осуществляющей допуск в эксплуатацию прибора учета. 

Процедура установки и допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением 

акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. 

Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию составляется в количестве 

экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными 

представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора 

учета в эксплуатацию. При отказе уполномоченного представителя приглашенного лица от 

подписания составленного акта в нем делается соответствующая отметка. Отказ уполномоченного 

представителя приглашенного лица от подписания составленного акта не является основанием для 

недопуска прибора учета в эксплуатацию.  

В случае самостоятельной установки (замены) собственником (владельцем) 

энергопринимающего оборудования (объекта по производству электрической энергии (мощности) 

и (или) энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией прибора учета, показания которого 

используются для определения объемов потребления (производства) электрической энергии 

(мощности) одновременно на оптовом и розничном рынках, допуск в эксплуатацию такого 

прибора учета осуществляется на основании запроса о допуске в эксплуатацию прибора учета, 

полученного от указанного собственника (владельца) энергопринимающего оборудования 

(объекта по производству электрической энергии (мощности) и (или) энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации. 

Указанный запрос о допуске прибора учета в эксплуатацию направляется способом, 

позволяющим подтвердить факт получения такого запроса, в адрес: 

сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 

энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности); 

гарантирующего поставщика; 

энергосбытовой (энергоснабжающей организации), с которой в отношении таких 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) 



заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности). 

В таком запросе о допуске в эксплуатацию прибора учета должны быть указаны: 

реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; 

места нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в 

отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение обеспечить допуск прибора учета 

в эксплуатацию; 

номера договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) и (или) оказания услуг по передаче электрической энергии (при наличии); 

информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, в отношении которых лицо, 

направившее запрос, имеет намерение обеспечить допуск в эксплуатацию; 

предполагаемые дата и время совершения действий по допуску в эксплуатацию прибора 

учета. 

Сетевая организация осуществляет допуск в эксплуатацию прибора учета, показания 

которого планируется использовать для определения объемов потребления (производства) 

электрической энергии (мощности) одновременно на оптовом и розничном рынках, 

установленного собственником (владельцем) энергопринимающего оборудования (объекта по 

производству электрической энергии (мощности) и (или) энергосбытовой (энергоснабжающей) 

организацией в порядке в течение 30 дней с даты получения указанного в настоящем пункте 

запроса на допуск в эксплуатацию.  

 

 


