
  
 

Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуации людей на ПС 1, 10, 37, 2, 5, 31, Маслохозяйство  

 (ПИР - 2025 г., ввод - 2027 г.) 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по объекту инвестиционной программы  
«Проектирование системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: ПС 35/6 кВ №1; ПС № 2; 
ПС № 5; ПС № 10; ПС № 31; ПС 110/35/6 кВ №37; цех по регенерации 

трансформаторов, маслохозяйство, хранилище маслопродуктов, цех по ремонту 
трансформаторов (башня) с установкой системы пожаротушения» 

 

В соответствии с требованиями п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 

от 16.09.2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (далее ППР) (Приложение № 1): руководитель организации организует 

работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние 

указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на 

технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 

В настоящее время система пожарной сигнализации (СПС) и система управления 

эвакуацией людей (СОУЭ) на объектах: ПС 35/6 кВ №1; ПС № 2; ПС № 5; ПС № 10; ПС 

№ 31; ПС 110/35/6 кВ №37; цех по регенерации трансформаторов, маслохозяйство, 

хранилище маслопродуктов, цех по ремонту трансформаторов (башня), имеют срок 

эксплуатации более 10 лет. 

Замена технических средств СПС в соответствии с п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 

производится по истечении следующих сроков: 

 извещатели пожарные — в соответствии с технической документацией, но не 

более 10 лет; 

 приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания 

технических средств пожарной автоматики (за исключением элементов питания) 

— 10 лет; 

 аккумуляторные свинцовые батареи — в соответствии с технической 

документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости 

до менее чем 80% от номинальной; 

 неперезаряжаемые литиевые батареи — в соответствии с технической 

документацией, но не более 10 лет; 

 вспомогательные технические средства пожарной автоматики — в соответствии с 

технической документацией, но не более 10 лет. 

 кабельная продукция — в соответствии с технической документацией. 



Для технических средств СОУЭ п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 устанавливают 

следующие сроки периодичности плановой замены: 

 световые, звуковые и речевые пожарные оповещатели — в соответствии с 

рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет; 

 приборы и их компоненты, источники бесперебойного электропитания — в 

соответствии с рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет; 

 элементы питания — в соответствии с рекомендациями производителей, но не 

более 10 лет; 

 вспомогательные технические средства пожарной автоматики — в соответствии с 

рекомендациями изготовителей, но не более 10 лет; 

 другие элементы и составные части системы — в соответствии с рекомендациями 

изготовителей, но не более 10 лет. 

В п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021 указано, что не допускается эксплуатация 

технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы. 

Для организации замены СПС и СОУЭ необходимо разработать проект с учетом 

современных требований к вышеуказанным системам и последующей монтаж 

спроектированных систем. 

В целях соблюдения указанных требований нормативно-правовых актов в области 

пожарной безопасности, обеспечения сохранности имущества предприятия от пожаров 

на объектах: ПС 35/6 кВ №1; ПС № 2; ПС № 5; ПС № 10; ПС № 31; ПС 110/35/6 кВ №37; 

цех по регенерации трансформаторов, маслохозяйство, хранилище маслопродуктов, 

цех по ремонту трансформаторов (башня), на 2025 г. запланированы работы по 

проектированию новых системы пожарной сигнализации и системы управления 

эвакуацией людей при пожаре и системы пожаротушения. 

Затраты на реализацию объекта инвестиционной программы определены 
конкурентным листом с коммерческими предложениями на проектирование 
(Приложение № 2) и составляют 350,1 тыс. руб. без НДС.  

 

 

 

 

 

Главный инженер Филиала  
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